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INTEGRA96 ULUSLARARASI URUN VE SISTEM TR+
BELGELENDIRME BAGIMSIZ DENETIM P
GOZETIM EGITIM HIZMETLERI LTD. $Ti.

Bu raporda yer alan muayene sonuclan AB-0156-U numarali TURKAK Akreditasyon Sertifikasinda detayi
olarak belirtilen kapsamia iliskilidir.

MUAYENE ESNASINDA YAPILAN TESTLERIN SONUCLARI
MUAYENE/Test No.: M7268/03 PROJE No/KAYIT No.:M7248

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelige gore
Talep Edilen Uygunluk Degerlendirme Modilii:

[X] 2016/426/AB-Ek IIl.1-Modiil B [[]2016/426/AB—Ek Ill.5-Modiil F
(2016/426/EU-Annex Ill.1-Module B) (2016/426/EU-Annex lil.5-Module F)
[] 2016/426/AB—Ek I1I.2-Modiil C2 [[]2016/426/AB—Ek IIl.6~-Modiil G
(2016/426/EU-Annex lil.2—Module C2) (2016/426/EU-Annex Ill.6~Module G)
' ' ' | X ]
EVET HAYIR
- SiieREirme bilgilert SERAMIK PLAKALI RANDYANT ISITICI, DAYGAS - EUGAS,
(Urin adr-tip, marka, tiri ve saire) DSR 25 ENDUSTRIYEL
DAYGAS IS| SISTEMLERI INSAAT TAAH. SAN. VE TiC.
2. Muayene talep eden kurulus: LTD. STI.
{ Rurlug i ve: adres], bogvurs noj FIRUZKOY MAH. FIRUZKOY BULVARI NO:206
AVCILAR / ISTANBUL / TURKIYE

3. Test Metotlan: EN 419:2019
(standart adi ve No. veya gecerli metotlar) ’
4. Numune Seri No: 8693422383
5. Test edilen érnek/numune sayisi:

: : o o 1 Adet, 2023 yili
( 8rnek sayisi ve agirhdi, Uretim tarihi)
6. Testleri gerceklestiren: integra96 test Laboratuvar izmir
7. Testlerin gerceklestiren tarih: 05.04.2023 ile 12.04.2023 arasinda

INTEGRA96 ULUSLARARASI URUN VE SISTEM BELGELENDIRME BAGIMSIZ DENETIM
GOZETIM EGITIM HIZMETLERT LTD. STI.
Maltepe Mah. 8090/1 Sk No:5/A Cigli / izmir - TURKIYE
Tel: +90 232 462 20 51-52 Faks: +90 232 462 20 61
info@integra96.com  www.integra96.com
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INTEGRA96 ULUSLARARASI URUN VE SISTEM
BELGELENDIRME BAGIMSIZ DENETIM
GOZETIM EGITIM HIZMETLERI LTD. $Ti.

Bu raporda yer alan muayene sonuglan AB-0156-U numaral TURKAK Akreditasyon Sertifikasinda detayl
olarak belirtilen kapsamia iliskilidir.

8. Aciklamalar / Hesaplamalar: Sinirlayici veriler:

1) Atmosferik basing + 5 mbar
2) Yanma odasi ve deney bacasi basinci + %5 veya 0,05 mbar
3) Gaz basinci+ % 2
4) Su taraflarinda basing kaybi + % 5
5) Su debisi + % 1
6) Gaz debisi + % 1
7) Zaman +0,2 s (1 saate kadar)
+ % 1 (1 saatin Ustiinde)
8) Besleme elektrik enerjisi + % 2
9) Sicakliklar:
a. Ortam +5°C
b. Atk gazlar + 5°C
c. Gaz+0,5°C
d. Yizey +5°C
10)CO,CO2ve 02+ % 6
11)Gaz 1sil degeri + % 1
12)Gaz yogunlugu + % 0,05
13)Kditle + % 0,5
14)Cift + % 10
15)Kuvvet + % 10
16)Kararli calisma 1K/min degisiklik gdstermeyecek.
17)Test Gazlar
a. G20 Referans gaz,
b. G21 Eksik yanan ve sari ug olusturan sinir gazi
c. G23 Alevi kopan sinir gazi
d. G222 Alevi geri tepen sinir gazi

Ortam sicakli@i 19°C, standarda verilen 20+50C.

Ticari Amaclh atmosferik brildrid gaz yakith SERAMIK PLAKALI
RANDYANT ISITICI.
Termostat vardir. Cihazda SIT SIGMA 845 marka gaz valfi meveuttur.

INTEGRA96 ULUSLARARASI URUN VE SISTEM BELGELENDIRME BAGIMSIZ DENETIM
GOZETIM EGITIM HIZMETLERI LTD. STI.
Maltepe Mah. 8090/1 Sk No:5/A Gigli / Izmir - TURKIYE
Tel: +90 232 462 20 51-52 Faks: +90 232 462 20 61
info@integra96.com www.integra96.com
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